
7.2. Nuotekų valymas ir teršalų išleidimas su nuotekomis 

 

1. Išleistuvo kodas 1820039 2. NVĮ kodas 3820013 

Įrašo 
Nr. 

3. Laikotarpis 3.1. nuo data, MMMM.mm.dd 2020-01-01 4. Nuotekų kiekis, 
tūkst. m3 

 
2.131 

5. Nuotekų 
pobūdis 

nereikalaujančios valymo  nepakankamai išvalytos  
3.2. iki data, MMMM.mm.dd 2020-12-31 išvalytos iki nustatytų normų x nevalytos  

 

6. Teršalai (parametrai) 
6.1. 

Eil. Nr. 
6.2. kodas 

 
 
 

6.3. pavadinimas 6.4. 
matavimo 

vnt. 
 
 

6.5. vidutinė 
metinė 

(laikotarpio) 
koncentracija 
prieš valymą 

6.6. vidutinė 
metinė 

(laikotarpio) 
koncentracija 
išleidžiamose 

nuotekose 

6.7. 
vidutinė 
metinė 

LK  
 

6.8. didžiausia 
momentinė 

arba vid. paros 
mėginio 

koncentracija 
išleidžiamose 

nuotekose 

6.9. 
momentinė 

arba 
vidutinio 

paros 
mėginio LK  

6.10. faktinis 
kiekis 

išleidžiamose 
nuotekose, t 

6.11. 
metinė 

LT, 
t 

6.12. 
paros 
LT, 

t 

6.13. 
išvalymo 

efektyvumas, 
% 

1 1001 pH  7.7 7.6  7.8      

 2 1003 BDS7 mg/l 358.765 80.677 150 100  0.1719 0,44  77.51 

 3 1004 Skendinčios 
medžiagos 

mg/l 359.900 63.098  78  0.1345   82.47 

 4 1005 ChDS mg/l 698.107 166.451  299  0.3547   76.16 

 5 1113 Amonio azotas mg/l 53.152 32.383  99  0.0690   39.07 

 6 1121 Nitritinis azotas mg/l 0.018 0.025  0.085  0.0001    

 7 1120 Nitratinis azotas mg/l 0.423 0.854  1.2  0.0018    

 8 1201 Bendrasis azotas mg/l 70.109 41.769  105  0.0890   40.42 

 9 1116 Fosfatinis fosforas mg/l 6.109 4.151  4.67  0.0088   32.04 

 10 1203 Bendrasis fosforas mg/l 11.306 5.819  6.83  0.0124   48.53 


