
7.2. Nuotekų valymas ir teršalų išleidimas su nuotekomis 

 

1. Išleistuvo kodas 1820029 2. NVĮ kodas 3820003 

Įrašo 
Nr. 

3. Laikotarpis 3.1. nuo data, MMMM.mm.dd 2020-01-01 4. Nuotekų kiekis, 
tūkst. m3 

 
3743.654 

5. Nuotekų 
pobūdis 

nereikalaujančios valymo  nepakankamai išvalytos  
3.2. iki data,  MMMM.mm.dd 2020-12-31 išvalytos iki nustatytų normų X nevalytos  

 

6. Teršalai (parametrai) 
6.1. 

Eil. Nr. 
6.2. kodas 

 
 
 

6.3. pavadinimas 6.4. 
matavimo 

vnt. 
 
 

6.5. vidutinė 
metinė 

(laikotarpio) 
koncentracija 
prieš valymą 

6.6. vidutinė 
metinė 

(laikotarpio) 
koncentracija 
išleidžiamose 

nuotekose 

6.7. 
vidutinė 
metinė 

LK  
 

6.8. didžiausia 
momentinė 

arba vid. paros 
mėginio 

koncentracija 
išleidžiamose 

nuotekose 

6.9. 
momentinė 

arba 
vidutinio 

paros 
mėginio LK  

6.10. faktinis 
kiekis 

išleidžiamose 
nuotekose, t 

6.11. 
metinė 

LT, 
t 

6.12. 
paros 
LT, 

t 

6.13. išvalymo 
efektyvumas, 

% 

1 1001 pH  8.0 8.1  8.3      

 2 1003 BDS7 mg/l 946.287 4.912 17 12 17 18.3887 161.3 0,65 99.48 

 3 1004 Skendinčios medžiagos mg/l 542.969 5.352  16  20.0368   99.01 

 4 1005 ChDS mg/l 1692.607 42.778  58 125 160.1446  4,8 97.47 

 5 1113 Amonio azotas mg/l 47.736 1.659  18  6.2120   96.52 

 6 1121 Nitritinis azotas mg/l 0.647 0.154  0.32  0.5773   76.18 

 7 1120 Nitratinis azotas mg/l 0.895 5.793  11  21.6855    

 8 1201 Bendrasis azotas mg/l 89.839 9.994 15 14  37.4152 142.4  88.88 

 9 1116 Fosfatinis fosforas mg/l 7.977 0.325  1.34  1.2168   95.93 

 10 1203 Bendrasis fosforas mg/l 18.790 0.620 2 1.57  2.3194 18.98  96.70 

 11 1109 Sulfatai mg/l 44.864 27.117  39  101.5169   39.56 

 12 1102 Chloridai mg/l 252.664 204.940  329  767.2227   18.89 

 13 1008 Riebalai mg/l 132.471 3.396  4  12.7124   97.44 

 14 1206 SPAM (anijoninės) mg/l Nekontroliuojama Nekontroliuojama        


