
1 

UAB ,,Utenos vandenys“ vartotojams tiekiamo geriamojo vandens kokybės rodikliai 2022 m. 
 

(1 dalis – 9 vandenviečių) 

Rodiklio pavadinimas Mato vnt. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Mikrobin ia i  rodik l ia i  

Žarninės lazdelės (Escherichia coli) skč./100ml 0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 
Žarniniai enterokokai skč./100ml 0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 

Indika tor in ia i  rodik l ia i  i r  parametra i  
Vandenilio jonų koncentracija pH vnt 6,5-9,5 7,6 7,6 7.5 7,5 7,6 7,5 7,5 7,4 7,6 7,5 
Savitasis  elektros laidis µs/cm 2500 521 512 522 632 412 549 415 574 429 411 
Kvapo slenkstis - BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP 
Skonio slenkstis - BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP 
Spalva mg/lPt 30 6 6 5 5 11 8 8 7 3 10 
Drumstumas NTU 4 <0,12 <0.12 <0.12 <0.12 0.33 0.16 0.18 <0.12 <0.12 0.38 
Permanganato indeksas mg/lO2 5,0 1.37 1.47 1.21 1.15 1.72 1.92 1.78 1.72 1.05 1.47 
Bendroji geležis µg/l 200 <12 <12 <12 <12 55 <12 46 <12 <12 44 
Amonis mg/l 0,5 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 
Natris mg/l 200 11.2 11.2 15.0 13.0 15.1 14.6 5.2 12.8 4.6 7.6 
Aliuminis µg/l 200 14 13 16 18 12 14    15 11 16 10 
Manganas µg/l 50,0 6.8 6.7 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 
Chloridas mg/l 250 5.3 5.5 1.6 5.9 1.6 1.9 2.0 2.3 1.5 1.8 
Sulfatas mg/l 250 12.4 11.5   1.6 54.7 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 3.2 <1.0 
Kolonijas sudarantys vienetai 22°C temp. skč/1ml BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP 
Koliformin ės bakterijos skč/100ml 0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 
Bendras kietumas mg ekv./l - 6.43 6.36 6.12 8.25 4.79 5.36 5.10 6.97 5.35 5.05 
Parametrai:             

Tritis Bq/l 100 *  * * * * * * * * * 
Indikacin ė dozė mSv 0,10 *  * * * * * * * * * 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 Toksin ia i  (cheminia i )  rodikl ia i  

Nitritas mg/l 0,50 <0,008 <0,008 <0,008 <0,008 <0,008 <0,008 <0,008 <0,008 <0,008 <0,008
Nitratas mg/l 50 2.12 1.89 2.04 2.73 1.48 2.46 0.69 2.52 1.98 1.22 
Stibis µg/l 5,0 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 
Arsenas µg/l 10 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 
Benzenas µg/l 1,0 <0,20 <0,20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0,20 <0,20 <0,20 <0.20
Benzpirenas µg/l 0,010 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 
Boras mg/l 1,0 0.1 <0,1 0.17 <0,1   <0.1 0.12 <0.1 0.15 <0.1 <0.1 
Kadmis µg/l 5,0 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 
Chromas µg/l 50 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 
Varis mg/l 2,0 <0.001 <0.001 0.001 <0,001 <0.001 <0,001 0.0024 <0.001 0.0018 <0.001
Cianidai, mg/l µg/l 50 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
1,2-dichloretanas µg/l 3,0 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 
Fluoridas mg/l 1,5 0,23 0,23 0,27 0.27 0.28 0.26 0.22 0.32 0.17 0.27 
Švinas µg/l 10 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 
Gyvsidabris µg/l 1,0 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
Nikelis µg/l 20 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 
Selenas µg/l 10 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 
Tetrachloretenas ir trichloretenas µg/l 10 <0,20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 
Daugiacikliai aromatiniai  
angliavandeniliai 

µg/l 0,10 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005

Pesticidai:             
Aldrinas µg/l 0,030 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
Dieldrinas µg/l 0,030 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
Heptachloras µg/l 0,030 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
Heptachlorepoksidas µg/l 0,030 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
Kiti pesticidai µg/l 0,10 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
Pesticidų suma µg/l 0,50 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
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UAB ,,Utenos vandenys“ vartotojams tiekiamo geriamojo vandens kokybės rodikliai 2022 m. 
(II dalis - 11 vandenviečių) 

Rodiklio pavadinimas Mato vnt. 
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1 2 3 4 5 6 7 8      9 10 11 12 13 14 
Mikrobin ia i  rodik l ia i  

Žarninės lazdelės (Escherichia coli) skč./100ml 0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 
Žarniniai enterokokai skč./100ml 0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 

Indika tor in ia i  rodik l ia i  i r  parametra i  
Vandenilio jonų koncentracija pH vnt 6,5-9,5 7,5 7,6 7,6 7,6 7,4 7,6 7,6 7,5 7,4 7,5 7,5 
Savitasis  elektros laidis µs/cm 2500 515 551 535 447 607 442 396 494 589 521 543 
Kvapo slenkstis - BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP 

Skonio slenkstis - BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP 

Spalva mg/lPt 30 5 7 <3 11 11 5 3 9 5 10 5 
Drumstumas NTU 4 <0,12 <0,12 <0.12 <0,12 0,32 <0,12 <0,12 0,26 0.25 0,68 0.22 
Permanganato indeksas mg/lO2 5,0 1,18 1,47 1,09 1,92 2.50 1,63 1,47 1,60 1,22 1,18 1,18 
Bendroji geležis µg/l 200 <12 <12 <12 15 14 <12 <12 17 <12 105 28 
Amonis mg/l 0,5 <0.02 <0,02 <0,02   <0.02 0,242 <0,02 0,11 0,218 <0,02 0,07 0.04 
Natris mg/l 200 10.5 14.4 3.9 7.3 10.4 7.4 6.2 8.9 13.6 13.1 7.2 
Aliuminis µg/l 200 10 <10 12 <10 19 20 14 13 14 28 19 
Manganas µg/l 50,0 <4 4.3 13 13 23 <4 5.4 34 <4 21 19 
Chloridas mg/l 250 2.5 2.8 8.4 1.8 3.9 1.9 2.4 2.2 3.0 3.2 11.8 
Sulfatas mg/l 250 6.6 <1.0 20.4 <1.0 <1 1.6 9.5 2.2 16.5 11.3 28.6 
Kolonijas sudarantys vienetai 22°C temp. skč/1ml BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP 

Koliformin ės bakterijos skč/100ml 0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 
Bendras kietumas mg ekv./l - 6.46 6.72 6.71 5.54 6.71 5.85 4.87 6.56 7.66 6.06 6.81 
Parametrai:              

Tritis Bq/l 100 * * * * * * * * * * * 
Indikacin ė dozė mSv 0,10 * * * * * * * * * * * 
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1 2 3 4 5 6 7 8      9 10 11 12 13 14 
 Toksin ia i  (cheminia i )  rodikl ia i  

Nitritas mg/l 0,50 <0,008 <0,008 <0,008 <0,008 <0,008 <0,008 0,04 0,06 0.032 0,02 0.01 
Nitratas mg/l 50 1.67 5.12 14.8 1.76 0.85 1.35 0.46 1.02 2.06 1.53 0.56 
Stibis µg/l 5,0 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 
Arsenas µg/l 10 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 
Benzenas µg/l 1,0 <0.20 <0,20 <0.20 <0,20 <0,20 <0.20 <0,20 <0.20 <0.20 <0,20 <0,20 
Benzpirenas µg/l 0,010 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 
Boras mg/l 1,0 <0,1 <0,1 0.13 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,11 <0,1 
Kadmis µg/l 5,0 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 
Chromas µg/l 50 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 
Varis mg/l 2,0 <0,001 0,001 0.006 0.018 0.002 <0.001 0,004 0,004 <0,001 0.003 0,003 
Cianidai, mg/l µg/l 50 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
1,2-dichloretanas µg/l 3,0 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 
Fluoridas mg/l 1,5 0,24 0,26 0,27 0,21 0,26 0,20 0,27 0,21 0,28 0,28 0,31 
Švinas µg/l 10 <1 <1 1.3 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 
Gyvsidabris µg/l 1,0 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
Nikelis µg/l 20 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 
Selenas µg/l 10 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 
Tetrachloretenas ir trichloretenas µg/l 10 <0,20 <0,20 <0.20 <0,20 <0,10 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 
Daugiacikliai aromatiniai  
angliavandeniliai 

µg/l 0,10 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

Pesticidai:              

Aldrinas µg/l 0,030 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 
Dieldrinas µg/l 0,030 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 
Heptachloras µg/l 0,030 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 
Heptachlorepoksidas µg/l 0,030 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 
Kiti pesticidai µg/l 0,10 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
Pesticidų suma µg/l 0,50 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
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UAB ,,Utenos vandenys“ vartotojams tiekiamo geriamojo vandens kokybės rodikliai 2022 m. 
(III dalis - 10 vandenviečių) 

Rodiklio pavadinimas Mato vnt. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Mikrobin ia i  rodik l ia i  

Žarninės lazdelės (Escherichia coli)   skč./100ml 0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 
Žarniniai enterokokai skč./100ml 0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 

Indika tor in ia i  rodik l ia i  i r  parametra i  
Vandenilio jonų koncentracija pH vnt 6,5-9,5 7,6 7,4 7,5 7,5 7,5 7,7 7,5 7,5 7,5 7,5 
Savitasis  elektros laidis µs/cm 2500 619 598 529 577 600 385 524 571 473 572 
Kvapo slenkstis - BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP 

Skonio slenkstis - BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP 

Spalva mg/lPt 30 4 5 5 9 3 6 6 3 3 4 
Drumstumas NTU 4 <0,12 0.23 <0,12 0,62 <0,12 <0,12 <0,12 0,12 <0,12 0.27 
Permanganato indeksas mg/lO2 5,0 1,15 1.02 1,37 1,59 1,41 1,22 1,28 1,08 1,60 1,31 
Bendroji geležis µg/l 200 <12 <12 <12 44 <12 20 24 <12 <12 29 
Amonis mg/l 0,5 <0,02 <0,02 <0,02 0,16 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 
Natris mg/l 200 13.2 13.9 12.2 12.5 8.8 7.5 14.7 9.5 5.0 9.7 
Aliuminis µg/l 200 38 17 12 12 10 14 13 21 14 16 
Manganas µg/l 50,0 <4 5.1 <4 8.3 <4 6.9 6.0 <4 <4 <4 
Chloridas mg/l 250 14.4 3.1 2.6 2.6 9.6 2.4 3.1 2.5 6.3 13.9 
Sulfatas mg/l 250 20.8 35.1 2.5 2.5 39.9 10.1 2.9 15.0 30.2 27.3 
Kolonijas sudarantys vienetai 22°C temp. skč/1ml BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP 
Koliformin ės bakterijos skč/100ml 0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 
Bendras kietumas mg ekv./l - 7.05 7.48 6.33 6.33 7.07 4.82 7.12 6.93 5.90 7.24 
Parametrai:             

Tritis Bq/l 100 * * * * * * * * * * 
Indikacin ė dozė mSv 0,10 * * * * * * * * * * 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 Toksin ia i  (cheminia i )  rodikl ia i  

Nitritas mg/l 0,50 <0,008 <0,008 <0,008 0,06 <0,008 <0,008 <0,008 <0,008 <0,008 <0,008 
Nitratas mg/l 50 2.07 1.99 1,30 2,6 0,89 1,52 3,8 1,94 0,37 0,40 
Stibis µg/l 5,0 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 
Arsenas µg/l 10 <1 <1 <1 1 <1 <1 <1 <1 <1 1,1 
Benzenas µg/l 1,0 <0,20 <0.20 <0,20 <0,20 <0.20 <0,20 <0.20 <0,20 <0.20 <0.20 
Benzpirenas µg/l 0,010 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 
Boras mg/l 1,0 <0,1 <0,1 <0,1 0.12 0.12 <0,1 0.11 <0,1 <0,1 0.19 
Kadmis µg/l 5,0 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 
Chromas µg/l 50 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 
Varis mg/l 2,0 <0,001 <0,001 0,002 0,002 <0.001 <0,001 0.001 <0,001 0.001 <0,001 
Cianidai, mg/l µg/l 50 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
1,2-dichloretanas µg/l 3,0 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 
Fluoridas mg/l 1,5 0,34 0,31 0,27 0,30 0,27 0,23 0,30 0,28 0,28 0,34 
Švinas µg/l 10 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 
Gyvsidabris µg/l 1,0 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
Nikelis µg/l 20 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 
Selenas µg/l 10 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 
Tetrachloretenas ir trichloretenas µg/l 10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 
Daugiacikliai aromatiniai angliavandeniliai µg/l 0,10 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 
Pesticidai:             

Aldrinas µg/l 0,030 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 
Dieldrinas µg/l 0,030 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 
Heptachloras µg/l 0,030 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 
Heptachlorepoksidas µg/l 0,030 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 
Kiti pesticidai µg/l 0,10 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
Pesticidų suma µg/l 0,50 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

 
Pastabos: 

1. Ženklas / </ nurodo, kad rezultatas yra mažesnis už nustatymo ribą, t.y. už kiekį, kurį galima nustatyti naudojamu metodu; 

2. Pateiktos vandens mėginių iš skirstomojo tinklo tyrimų duomenų už 2022 m. vidutinės reikšmės; 
3. Geriamojo vandens tyrimai atlikti UAB "Utenos vandenys" , UAB "Vandens tyrimai", Radiacinės saugos centro laboratorijose; 
4. BNP - be nebūdingų pokyčių; 
5. Visi atliktų tyrimų rezultatai atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2017 "Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai" reikalavimus; 
6. / */ – parametrai vandens, tiekiamo iš Utenos r. gyvenviečių  vandenviečių,  nustatyti 2017-2019 m. (tiriamas 1 mėginys per 10 kalendorinių metų, HN 24:2017, 25.3p.). Suderinus su radiacinės 
saugos centru, Kaliekių vandenvietėje šio tyrimo atlikti nebereikia. 
 
    

 
Parengė: Laboratorijos viršininkė  R. Skrebiškienė 


